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L'ELECTRICITE EN RESEAU

1- APS : HTA pour poste provisoire

Chargé d’étude : Jomard Valentin

Avant projet sommaire :

AA24/037965
PAT 4-50/100 LOGTS-ILOT SAILLET-EVIAN LES BAINS
Commune : EVIAN-LES-BAINS

Poste : DUMUR - 74119P0026

Légende :

— |Raceal HTA souterrain existant PROJET estime a 800 KVA

vem === | Cytension réseau HTA souterrainne

Réseau BT souterrain existant

Jonction ou RAS 3 effectuer

Poste DP & déposer /\1
Poste provisoire ]

/

- v
J T \ Extension de
1

U 2 X 40 meétres
] —\ \

Poste DP provisoire

( 630 KVA
/ \ ~

AN

En fonction notamment des contraintes de -

travaux, 'emplacement des coffrets, des postes
ainsi que les traces des réseaux pourront
sensiblement varier
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